
KS 435b
SD 448.29
SS 447.19
T        1,10

KS 106
SD 447.79
SS 446.50
T        1,29

KS 105
SD 447.49
SS 446.35
T        1,14

T        1,24400 B  0,76%

300 Sb  0,40%

300 B  0,34%

KS 216
SD 447.95
SS 445.35
T        2,60

KS 219
SD 447.46
SS 445.08
T        2,38

KS 220
SD 447.57
SS 445.00
T        2,57

KS 221
SD 447.42
SS 444.65
T        2,77

KS 222
SD 446.70
SS 444.59
T        2,11

SS 444.63
T        2,38

KS 226
SD 446.10
SS 444.45
T        1,65

200 Stz  0,27%

30
0 S

b  
1,0

5%

300 Sb  0,20%

300 Sb  0,40% 40
0 

Sb
  0

,4
3%

SD 459.56

SD 457.91

KS 147
SD 455.54
SS 453.16
T        2,38

KS 146
SD 459.48
SS 457.50
T        1,98

KS 148
SD 450.05
SS 447.23
T        2,82

KS 149
SD 454.81
SS 452.13
T        2,68

KS 151
SD 459.33
SS 457.00
T        2,33

KS 150

RS 447.40

KS 117
SD 461.12
SS 458.49
T        2,63

30
0 B

  1
9,7

0%

200 Stz  21,00%

200 Stz  4,84%

400 B  5,90% 400 B  6,20%

200 Stz  15,40%

SD 458.84
SS 457.53
T        1,31 KS 112

KS 113a

KS 113
SD 460.36
SS 458.94
T        1,42

KS 13

KS 14

KS 18

KS 15

KS 16

KS 8

KS 9

KS 88

KS 95a

KS 95

KS 113b

300 B  1,66%

300 B 1,95%

300 B  3,28%

300 B  4,79%

300 B  7,07%

300 B  6,00%

500 B  3,62%

400 B  3,20%

400 B  1,68%

KS 87

300 B  4,93%

300 Sb  2,11%

300 Sb  2,11%

300 B  1,42%

300 B  1,68%

HB = 464.757

HB = 481.858

SD 464.94
SS 462.38
T        2,56

SD 466.50
SS 464.13
T        2,37

SD 468.05
SS ab 465.78
T        2,27

SD 470.08
SS 468.43
T        1,65

SD 472.61
SS 470.87
T        1,74

SD 473.82
SS 471.46
T        2,36

SD 476.83
SS 474.30
T        2,53

SD 474.03
SS 471.76
T        2,27

SD 474.74
SS 472.26
T        2,48

SD 468.06
SS 466.61
T        1,45

SD 470.68
SS 467.90
T        2,78

KS 94
SD 475.76
SS 472.94
T        2,82

KS 93
SD 476.43
SS 473.35
T        3,08 KS 92

SD 477.31
SS 474.34
T        2,97

KS 91
SD 478.04
SS 474.57
T        3,47

KS 90
SD 477.86
SS 474.74
T        3,12

KS 89
SD 477.08
SS 475.04
T        2,04

KS 115
SD 465.66
SS 462.88
T        2,78

KS 393
SD 462.90
SS 461.25
T        1,65

KS 392
SD 463.15
SS 461.61
T        1,54

KS 391
SD 464.22
SS 461.92
T        2,30

KS 390
SD 464.88
SS 462.93
T        1,95

KS 389
SD 465.87
SS 463.05
T        2,82

KS 388
SD 466.39
SS 464.31
T        2,08

KS 482
SD 471.37
SS 470.69
T        0,68

KS 481
SD 471.87
SS 470.59
T        1,28

KS 480
SD 472.24
SS 470.57
T        1,67

KS 479
SD 471.99
SS 470.44
T        1,55

KS 478
SD 471.70
SS 470.22
T        1,48

KS 10
SD 471.17
SS 470.11
T        1,06

KS 11
SD 471.76
SS 469.58
T        2,18

KS 12
SD 471.73
SS 468.84
T        2,89

KS 394
SD 461.83
SS 459.98
T        1,85

300 B  1,16%

300 B  0,65%

300 B  0,58%

300 B  1,88%

300 B  1,53%

300 B  1,49%

200 B  0,71%

200 B  0,23%

250 Sb  0,64%

200 Stz  1,15%

200 Stz  0,56%

300 B  1,27%

300 B  1,71%

300 B  2,04%

11,30% 250 Sb  2,58% 25
0 

Sb
  2

,5
8%

3,27%

300 Sb  1,92%

300 Sb  1,68%

30
0 B

  5
,85

%

RS 460.38

RS 459.72

200 Stz  0,27%
1,40%

KS 217
SD 448.02
SS 445.21
T        2,81

KS 218
SD 447.83
SS 445.14
T        2,69

30
0 

Sb
  0

,5
6%

KS 116e
SD 469.13
SS 467.68
T        1,45

KS 116d
SD 466.87
SS 465.52
T        1,35

KS 116c
SD 464.82
SS 463.45
T        1,37

KS 116b
SD 463.24
SS 461.69
T        1,55

300 B  5,39%RS 468.07

300 B  5,46%

300 B  4,96%

SD 460.59
SS 458.28
T        2,31

KS 100c

KS 100d

KS 100e

KS 100f

KS 100h

KS 100g

SD 460.36
SS 458.94
T        1,42

SD 460.36
SS 458.94
T        1,42

SD 454.66
SS 452.46
T        2,20

SD 453.62
SS 452.69
T        0,93

SD 453.92
SS 452.92
T        1,00

SD 457.15
SS 456.05
T        1,10

SD 465.64
SS 464.67
T        0,97

SD 463.06
SS 461.86
T        1,20

SD 464.39
SS 463.47
T        0,92

KS 111
SD 460.50
SS 459.15
T        1,35

300 Sb  0,50%

300 Sb  0,50%

300 Sb  0,5%

200 PVC  13,67%

200 B  18,16%

200 PVC  2,94%

20
0 

PV
C 

 2
4,

10
%

HB = 470.568

KS 16a
SD 464.03
SS 461.56
T        2,47

KS 17
SD 463.16
SS 461.09
T        2,07

KS 7a
SD 461.72
SS 458.98
T        2,74

KS 19a
SD 461.74
SS 460.61
T        1,13

RS 462.82

RS 466.31

RS 464.70500 B  3,35%

500 B  1,68%

500 B  3,37%
RS 459.17

RS 459.06

KS 6a
SD 456.61
SS 454.46
T        2,15

KS 6
SD 455.64
SS 453.63
T        2,01

500 B  4
,40%

50
0 B

  7
,06

%

50
0 

B 
 7

,5
2%

KS 7

20
0 S

tz

KS 119

T        2,30

KS 118
SS 456.91
T        2,65

SS 455.61

SD 458.51
KS 121
SS 456.02
T        2,49

400 B  6,10%

400 B  5,67%

SD 456.09
T        2,09
SS 454.00

300 B  10,39%

KS 226

KS 223

200 Stz

20
0 

St
z

40
0 

Sb

KS 100i

KS 387
SD 469.47
SS 467.21
T        2,26

KS 486
SD 470.17
SS 468.56
T        1,61

KS 503
SD 471.72
SS 469.14
T        2,58

KS 504
SD 473.00
SS 471.09
T        1,91

KS 485
SD 472.92
SS 472.35
T        0,57

KS 484
SD 472.64
SS 471.40
T        1,24

KS 483
SD 472.56
SS 471.17
T        1,39

20
0 

B 
 1

,9
6%

20
0 

B
3,

0%
15

0 
St

z 
 1

5,
80

%

22,50%

250 Sb  1
,60%

250 Sb  9,44%

22
,14

%

15
0 B

150 B

150 PVC  2,27%

125 PVC

SD 448.51

SD 469.10

SD 471.92

SD 468.24

SD 464.88

SD 459.15

SD 447.76

KS
SD 466.20
SS 463.01
T        3,19

stillg.

SD 466.23
SS 465.31
T        1,10

SD 464.37

SD 464.45
LFA

SD 457.80

SD 459.29
SS 456.80
T        2,49

SD 473.67

SD 466.91

SD 464.33

SD 468.02

SD 464.51

SD 465.51

SD 465.49
SD 465.47

LFA

SD 470.10

SD 470.46

SD 472.54

? genaue Lage
unbekannt!

alte Verbindung
zur Quelle!
Stillgelegt!
u.U. HA Federlein!

nicht seitl. von

alter Verbindung

zur Quelle!

alt!

neuer HA
vorsehen ?

alt!

UHy

UHy

UHy
UHy

UHy

UHyUHy

ÜHy100

ÜHy100

ÜHy100

Quellleitung PVC-h DN 80

Quellleitung PVC-h DN 80

KS Nr. 7
Entlüftungsschacht
mit Streckenschieber

UHy 80

DN 150

Anschluß an
vorh. Schacht

17.
00 

BCA-E-A (15
0 P

VC)

25.
50 

BCA-E-A (15
0 P

VC)

18
.10

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 P
VC

)

19
.30

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 P
VC

)

48.80 BCA-E-A

44.80 BCA-E-A

36.70 BCA-D-A

5.70 BCA-E-A

47.60 BCA-E-A

38.90 BCA-E-A

2.30 BCA-E-A (150 PVC)

22.20 BCA-E-A (150 PVC)

42.80 BCA-E-A (150 PVC)

46.30 BCA-E-A (100 PVC)

13.10 BCA-E-A (150 PVC)

8.5
0 B

CA-A-A (10
0 S

tzg
)

11
.90

 B
CA

-A
-A

 (1
50

 B
)

4.4
0 B

CA
-A

-A
 (1

50
 S

tzg
)

9.0
0 B

CA
-D

-A
 (S

tzg
)

20
.60

 B
CA

-E
-A

 (B
eto

n)

12
.10

 B
CA

-E
-A

 (1
00

 B
)

33
.10

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 B
, m

it F
uß

)

6.6
0 B

CA
-E

-A
 (1

50
 B)

12
.00

 BC
A-

E-
A (

15
0 B

)

34
.20

 BC
A-

D-
A (

15
0 P

VC
)

41
.10

 BC
A-

D-
A (

15
0 P

P)

16
.20

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 S
tzg

)52
.10

 B
CA

-E
-A

 (1
00

 B
)

64
.40

 B
CA

-E
-A

 (1
00

 B
, m

it F
uß

)

67
.90

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 S
tzg

)

69
.80

 B
CA

-D
-A

 (1
00

 B
)

27
.60

 B
CA

-E
-A

 (1
50

B)

67
.40

 B
CA

-E
-A

 (1
00

 B
)

12.70 BCA-E-A (150 B)

21.70 BCA-E-A (150 B)

33.70 BCA-D-A (150 B)
31.10 BCA-D-A (100 B)

16
.80

 BC
A-E

-A 
(15

0 B
)

16
.60

 BC
A-E

-A 
(15

0 B
)

2.80 BCA-E-A (150 B)

9.10 BCA-E-A (100 PVC)

18.40 BCA-D-A (150 Stzg/B)

4.00 BCA-E-A (150 B)

13.20 BCA-E-A (150 Stzg)

20.80 BCA-E-A (150 Stzg)

2.4
0 B

CA
-E

-A
 (1

50
 B

)

18
.30

 B
CA

-E
-B

 

24
.20

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 )

31
.20

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 B
)

36
.40

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 B
)

46
.10

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 B
)

51
.90

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 S
tzg

)

9.6
0 B

CA
-E

-A

2.2
0 B

CA
-E

-A
 (1

50
 P

VC
)

37
.30

 B
CA

-D
-A

 (1
50

 P
VC

)

38
.40

 B
CA

-E
-A

 (1
50

 B
)

47
.70

 B
DD

-A

DN 150 B

DN 150 PVC
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DN
 15
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KS 394
D = 461.65
S = 459.35
T = 2.30

KS 478
D = 470.72
S = 469.32
T = 1.40

KS 13
D = 470.60
S = 467.80
T = 2.80

KS 14.1
D = 467.84
S = 465.21
T = 2.63

KS 14
D = 468.14
S = 465.88
T = 2.26

KS 17
D = 462.91
S = 460.55
T = 2.36

KS 16
D = 463.78
S = 461.18
T = 2.60

KS 19a
D = 461.59
S = 459.49
T = 2.10

KS 116
D = 461.39
S = 458.93
T = 2.46
Szu1=459.03 (DN 400)
Szu2=459.03 (DN 250)

KS 10
D = 470.97
S = 469.09
T = 1.88

KS 11
D = 471.57
S = 468.72
T = 2.85

KS 12
D = 471.54
S = 468.34
T = 3.20

KS 13.1
D = 468.97
S = 466.82
T = 2.15

KS 18.1
D = 466.83
S = 464.51
T = 2.32
Szu=464.91(DN 300)

KS 116.1
D = 461.80
S = 459.87
T = 1.93

KS 116b
D = 463.07
S = 460.89
T = 2.18

KS 15
D = 466.61
S = 464.10
T = 2.51

KS 116c
D = 464.77
S = 462.70
T = 2.07

KS 116d
D = 466.45
S = 464.40
T = 2.05

KS 116e
D = 469.05
S = 467.00
T = 2.05

KS 7a
D = 461.52
S = 458.70
T = 2.82
Szu=459.00 (DN 500)

KS 7b
D = 461.16
S = 458.02
T = 3.14
Szu1=458.32 (DN 400)
Szu2=458.32 (DN 500)

DN 300 PP

64.0 o/oo - 1
3.13 mSzu= 459.03 

DN 400 SB

24.6 o/oo - 13.00 m

Szu= 459.03 

DN 400 SB

25.0 o/oo - 61.50 m

DN 300 SB
47.9 o/oo - 35.46 m

DN 300 SB53.2 o/oo - 48.85 m

DN 300 SB18.2 o/oo - 12.63 m

DN 400 SB8.9 o/oo - 41.71 m

DN 400 SB8.7 o/oo - 43.51 m

DN 250 PP

41.1 o/oo - 27.25 m

DN 400 SB
11.8 o/oo - 45.61 m

DN 400 SB
23.8 o/oo - 41.17 m

DN 400 SB23.9 o/oo - 39.28 m

DN 400 SB
23.8 o/oo - 28.20 m

DN 400 SB

24.0 o/oo - 42.00 m

DN 500 SB

43.5 o/oo - 67.05 m DN 300 SB

65.0 o/oo - 15.38 m

Szu= 464.91 

DN 300 SB

34.6 o/oo - 6.07 m

Szu= 464.30 

DN 500 SB
23.3 o/oo - 27.02 m

DN 500 SB30.1 o/oo - 51.51 m

Szu= 459.00 

DN
 5

00
 S

B

71
.7

6 
o/

oo
 - 

17
.0

0 
m

DN 500 SB

36.26 o/oo - 10.48 m

DN 250 PP
11.74 o/oo - 47.00 m

DN400 SB

200.0 o/oo - 8
.50 m

KS 392
D = 463.15
S = 461.16
T = 1.99
Szu=461,61 (DN 250)
Sab=461.16 (DN 250)

DN 300 SB

44.2 o/oo - 40.95 m

DN 250 PP
30.1 o/oo - 8.96 m

alte Kanaltrasse wird stillgelegt

alte Kanaltrasse wird stillgelegt

alte Kanaltrasse wird stillgelegt

alte Kanaltrasse
wird stillgelegt

DN
 2

00
 P

P

300 B  genaue Lage unbekannt

Schacht an
best. Leitung
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SE

SE

SE

SE

SE
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SE

SE

SE

SE

SE

SE

SESE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

St
illl

eg
un

g

St
illl

eg
un

g

Stilllegung (privat)

Stilllegung (privat)
neuer HA (bislang über Hs6)

3 Anschlüsse prüfen 2 Anschlüsse und
Schacht 1 prüfen

2 Anschlüsse und
3-5 im Schacht prüfen

2 Anschlüsse und

3-5 im Schacht prüfen

SS zu 466.38

? Anschluss

? Anschluss

?

HA Schacht auf privat
alte  Anschlüsse in
neuen HA-Schacht

3 Anschlüsse prüfen
3 Anschlüsee im Schacht
prüfen

HA Schacht auf privat
alte  Anschlüsse in
neuen HA-Schacht

neuer HA Schacht
alte Anschlüsse in
neuen HA-Schacht

neuer HA Schacht
alte Anschlüsse in
neuen HA-Schacht

KS 479
D = 471.99
S = 470.44
T = 1.55

prov. Anschluß
DN 250 gebohrt
an DN 500 Bestand

Ausbau im Zuge
Kabelverlegung

Schacht und Haltung
im 1. BA belassen,
Entwässerung
oberer Bereich Auer
Stilllegung im 2. BA

u. U. Schacht im
Garten hinter
Stützmauer neu
2. BA

Szu1=458.32 Szu2=458.32
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prov. Anschluß
DN 300 PP
während Bauzeit

HA Schacht
auf privat

Anschluß an
best. Schacht

prov. Anschluß
DN 300 PP
während Bauzeit
auf alten Kanal

Szu1=464.30 (DN 300)
Szu2=464.20 (DN 400)

prov. Anschluß
DN 300 PP
während Bauzeit
auf alten Kanal

prov. Anschluß
DN 300 PP
während Bauzeit
auf alten Kanal

KS 116f
D = 469.21
S = 467.16
T = 2.05

Schacht an
best. Leitung

Schacht an
best. Leitung

Abzweig DN 300/300
prov. Anschluß
auf alten Kanal

KS 116
SD 461.66
SS 459.66
T        2,00
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Zeichenerklärung

vorh. Mischwasserkanal, von Fremdbüro

vorh. Regenwasserkanal, von Fremdbüro

vorh. Fremdwasserleitung, von Fremdbüro

Ergänzungen nach Absprache mit WM am 05.09.2019

vorh. Leitung Niederzone

vorh. Leitung Hochzone

vorh. Quellleitung

gepl. Mischwasserkanal

gepl. Wasserleitung

25.20 BCA-E-A 
Schäden aus Kamerabefahrung(150 B)

DN 100 PVC
DN 200 Stzg
DN 150 Stzg

Schachtabgänge aus Kamerabefahrung

gepl. Fremdwasserkanal

gepl. Regenwasserkanal

gepl. Straßeneinlauf
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